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Este informe sélo afecta a la muestra analizada (N.E_:no é;ﬁééif'i.c-ﬁd'o enel RD 140/2003)
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= (iudad Real Red (Avda. Rey Santo) Red de Distribucién 259
e R 14012003 || Valor cuantificado | LLerigades | [ método ensayo
Pardmetros Microbiolégicos
o1 Bacterias coliformes 0 0 UFCen100mL  IEE-T/L-27
02 Escherichia coli 0 0 UFCen100mL  TEE-T/L-27
[Pardmetros Organolépticos 2l
Q7 Olor 3 <3 Ind. diluc. a 25 °C TEE-T/L-02
08 Sabor 3 <3 Ind. diluc. a 25 °C TEE-T/L-02
09 Color 15 <5 mg/L Pt-Co TEE-T/L-05
11 Turbidez 5 0,24 UNF IEE-T/L-04
Pardmetros Fisico-Quimicos
12 pH 6,5->95 7.30 Und. pH IEE-T/L-07
13 Conductividad 2500 436 pS/ema 20 °C TEE-T/L-08
19 Cloro libre residual 0,151 0,10 mg/L TEE-T/L-20
Observaciones

AGUA APTA para el consumo éégﬁn las determinaciones efectuadas. (RD '140/'2'003) o

En Ciudad Real, a 25 de julio de 2017

j‘ é%e de Laboratorio

Laboratorio  ETAP CRL - Aufarizacién LA/SA/CR/006 - Tro. 926254545 - Ciudod Real

*Los parametros marcados con asterisco, incumplen el valor paramétrico del apartado C del RD 140/2003



